技术参数
名称：房屋安全性鉴定报告项目
我院计划对住院楼二楼A区及内镜中心计划生育科室功能布局进行改造，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015和《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021等规范相关规定，对改造区域进行安全性鉴定，技术参数如下：
	序号
	检测/检验项目
	具体内容

	1
	结构体系、结构布置等检验等
	对结构体系、竖向承重构件、水平向承重构件及其连接进行检查，检查涉及范围其是否满足设计及验收规范要求，是否存在拆改现象。

	2
	承重构件截面尺寸检测
	依据规范，对改造范围竖向承重构件、水平向承重构件的截面尺寸进行检测，检测其是否满足设计及验收规范要求。

	3
	构件变形和损伤缺陷检验
	[bookmark: _GoBack]依据规范，对涉及范围构件变形和损伤缺陷检验，重点关注。

	4
	结构使用荷载（使用功能）检验
	对涉及范围的使用功能进行检验，检验其恒载和活载是否满足原设计要求。

	5
	承重构件强度检测
	依据规范，对改造范围采用回弹法结合局部钻芯法对竖向承重构件、水平向承重构件的混凝土强度进行检测，检测其是否满足设计要求。

	6
	承重构件配筋检测
	依据规范，对改造范围的竖向承重构件、水平向承重构件的配筋情况进行检测，检测其是否满足设计及验收规范要求。

	7
	通过资料核查，对改造范围、涉及范围外的需要考虑的结构进行核查。

	8
	根据现场情况，使用PKPM对结构构件进行结构验算，对改造区域主要承重构件的抗力和效应比进行验算

	9
	根据结构体系、结构布置、构件强度以及结构验算结果等，依据现行的规范，对改造范围进行安全性进行评定，对改造区域承载构件进行评级，并根据实际情况提出建议。

	1
	改造区域为约为2700m2，涉及范围约为  m2

	2
	改造区域
	2700m2
	单价
	
	费用
	

	3
	涉及范围
	m2
	单价
	元/m2
	费用
	



备注：涉及范围大小由各家自行评估
